
Инструкция по замене композитного водяного узла  

на латунный водяной узел для водонагревателей NEVA-4513М,  

NEVA-4513Р, Comfort 11/13/15/17, NEVA-4511, NEVA-4511Р,  

NEVA-4510, NEVA-4510Р, NEVA-4510М, NEVA-5514 

1. 

 
Перекрыть подачу воды и газа к ВПГ. Снять 
облицовку, отсоединив провода дисплея при 
необходимости. 

2. 

 
Отсоединить гайки трубы холодной воды от 
композитного водяного узла и теплообменника. 

3. 

 
Отсоединить подвод холодной воды к ВПГ. Отвернуть 
два винта крепления водяного узла и снять его. 

4. 

 
Установить новый латунный водяной узел. Завернуть 
два винта крепления. 

5. 

 
Установить новую трубу холодной воды, используя 
новые прокладки. Подсоединить подвод холодной 
воды к ВПГ. 

6.  
Проверить места соединений на герметичность. 
Утечка воды не допускается.  
Проверить работу аппарата с новым водяным 
латунным узлом. 
Установить облицовку, подключив провода дисплея 
при необходимости. 

 


